DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des offentlichen Rechts

10829 Berlin, 26. November 2003
KolonnenstraBe 30 L

Telefon: 030 78730-335
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: |V 52-1.7.2-180/03

Bescheid

Ober
die Anderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 29. April 2003

Zulassungsnummer: Z-7.2-3057

Antragsteller: inter Active
Frischluft- und Abgassysteme GmbH

RurstraBe 15a
41564 Kaarst

Zulassungsgegenstand: System-Abgasleitung
T200 P1 O W 2 TR0OO LOO C200

Geltungsdauer bis: 28. April 2008

Dieser Bescheid andert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-7.2-3057 vom
29. April 2003. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in_Merhigdung mit
der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zu i
verwendet werden.
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Zulassung Nr. Z-7.2-3057 vom 29. April 2003

ZU ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt gean-

dert.
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1.2

Birkicht

86022.03

Der Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist eine System-Abgasleitung mit folgender Produktklassifizie-
rung: T200 P1 O W 2 TR0OO LO0O C200.

Die System-Abgasleitung besteht im wesentlichen aus den einwandigen Rohren und Form-
stiicken mit Steckverbindung aus nichtrostendem Stahlblech mit rundem lichten Querschnitt
einschlieBlich Dichtungen aus Elastomeren zur Herstellung der dichten Verbindung der
Rohre und Formstiicke sowie zum Dichten der Reinigungs-, Revisions- und Priféffnung.

Anwendungsbereich

Die System-Abgasleitung ist entsprechend ihrer Produktklassifizierung zur Herstellung von
Abgasanlagen nach DIN 18 160-1:2001-12 bestimmt. "

Der Abschnitt 2.1.2 erhalt folgende Fassung:

"Das Dichtungsmaterial muss hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der
Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3056 entsprechen. Form und MafBe der Dichtungen
missen den Angaben der Anlage 1 des Bescheids vom 20. April 2003 oder der Anlage 1

dieses Bescheids entsprechen."

Die Anlagen des Bescheids vom 20. April 2003 werden um die Anlage 1 dieses Bescheids
erganzt.




—_—

VRIJGEGEVEN TEKENINC 1-7-2003

R12

R
<
e
=
—
&)
Z
X<
5
>

Hardheid: 60° Shore(A)
Kleur: Groen

3,06
3 <

& 7 S

\ [¢) ,\50

022

Qs

(8,14)

7.5

2.5 . Anlane zi;

slaeanma Sl
LUIRSSUNRGS -,

- \\\

]
Deutsches Institut /‘é
\ fir Bamerh‘-”\*/’

N

........................

2 32-305F .

Beutsches Institut fir Bautechnik

Tolerantie: | Sch:1 @ 1 ‘ — : C [ut20f £ | L cer bolie rog voorzen van afd purd
Dat: 25-2-2003 ”7[ ER—E [ IUE B |232003) | 60 wos 70° Shore
+0.25 I'Gar. JEgging i A [sra0] | dewe vnerig
Gez.: //V Auteursrecht voorbehouden volgens de wetl. | Wijz.: | Dat.: | Get.: | Omschrijving

Cas|

**™ Afdichtring VITON MPA 980x8

* 71340200 [







Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.2-3057 vom 29. April 2003

32648.02

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zuiassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zuiassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behtrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zutassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtragligh-etganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dis '
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|l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist eine System-Abgasleitung mit folgender Produktklassifizie-
rung: T160 P1 O W 2 TROO LOO C50.

Die System-Abgasleitung besteht im wesentlichen aus den einwandigen Rohren und
Formstlicken mit Steckverbindung aus nichtrostendem Stahlblech mit rundem lichten
Quuerschnitt einschlieBlich Dichtungen aus Elastomeren zur Herstellung der dichten Ver-
bindung der Rohre und Formstiicke sowie zum Dichten der Reinigungs-, Revisions- und
Prufoffnung.

Anwendungsbereich

Die System-Abgasleitung ist entsprechend ihrer Produktklassifizierung zur Herstellung
von Abgasanlagen nach DIN 18 160-1:2001-12 bestimmit.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt System-Abgasleitung

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die System-Abgasleitung besteht aus Rohren und Formsticken aus nichtrostenden Stahl
und Dichtungen aus Elastomermaterial. Die Gasdurchlassigkeit der Abgasleitung darf bei
einem statischen Uberdruck von 1000 Pa an ihrer inneren Oberflache gegenlber der
auBeren, bezogen auf die innere Oberfiache 50 I/(h « m2) nicht Gberschreiten.

Die Rohre und Formstiicke bestehen aus nichtrostenden Stahl der Werkstoff-Nr. 1.4571
oder 1.4404 nach DIN EN 10 088-1 mit einer Blechdicke von 0,45 mm, 0,6 mm, 0,8 mm,
1,0 mm, 1,5 mm oder 2,0 mm. Form und MaRe sowie Einzelheiten der Formgebung der
Rohre und Formsticke fir die Innenwandung mdssen den Angaben der Anlagen 1 bis 17
entsprechen. FlUr die planmaBigen Abmessungen der Rohre und Formstlcke sind
folgende Abweichungen zulassig: Lichter Durchmesser + 1,0 mm; Wanddicke + 10 %;
Héhe £ 5 mm.

Das Dichtungsmaterial muss hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der
Herstellung und Kennzeichnung sowie des Ubereinstimmungsnachweises der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-7.4-3056 entsprechen. Form und Mafe der
Dichtungen muissen den Angaben der Anlage 1 entsprechen.

Die Schachtabdeckung besteht aus Aluminium Al 99,5 nach EN AW-1050A.

Herstellung, Kennzeichnung
Herstellung
Die Rohre und Formstiicke sind werkmafig herzustellen. Fir das Herstellverfahren der

Rohre und Formstiicke gelten die Angaben des Priiberichtes A 1113-00/03 des
TUV Siddeutschiand vom 12.03.03.

Kennzeichnung

Die System-Abgasleitung, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein sind vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U- Zeichen) einschlief3lich der Produktklas-
sifizierung T160 P1 O W 2 TROO LOO C50 nach den Ubereinstimmungs -Verord
nungen der Lander zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur ¢
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind. ’
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